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令和8年10月19日

番号 仕様書 (項) 図面(№) 設計書(項) 質　　疑　　事　　項 回　　　　　　答

1 E007、E008

図面番号E007、E008改修後平面図において、PHS用アンテナ
（新設）への配線がUTPとなっています。本工事のPHS用アンテ
ナは、IP PHSアンテナが要求仕様でしょうか。IP PHSアンテナで
ない場合は、配線をUTPから電子ボタン電話用ケーブル0.4-2P
に変更してもよろしいでしょうか。

IP PHSアンテナでLAN配線としてください。

2 E007

図面番号E007の電話機仕様には、ディジタル電子交換機本
体、収容回線数、局線、容量16回線、実装2回線と記載されてい
ます。収容する局線はアナログ回線と理解してよろしいでしょう
か。

デジタル回線としてください。

3 E007 No.4

設計書No.4に多機能電話機2個と記載されていますが、図面番
号E007の電話機仕様には多機能電話機（停電用電話機）容量
８回線、実装３回線と記載されています。設置数量は多機能電
話機（停電用電話機）2個でよろしいでしょうか。

2個としてください。

以下、余白
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